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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

za IIT kwartal 2019r. z wodociaggu w Rynarzewie gm. Szubin

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu S$ciekéw (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz. 1437) oraz §21
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.,, poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nakle nad Notecia po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody nr jak nizej,
pobranej w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jako$cia wody oraz kontroli wewngtrznej
jakosci wody, prowadzonej przez przedsigbiorstwo wodociagowe, z wodociggu w Rynarzewie
gm. Szubin, nalezacego do Komunalnego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Powstancow Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
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Lp. o spr;:(’io:gama 2 Data poboru Miejsce poboru

1. 4149/Wo/2019 09.07.2019r. SUW w Rynarzewie —kran metalowy w SUW

2. 4210/Wo/2019 09.07.2019r. SUW w Rynarzewie —kran metalowy w SUW

3. LHK 6010-200/19 03.09.2019r. | Szkocja - kran metalowy w studzience redukcyjnej

4 | L.90512.754.1.19LHZ | 03.09.2019r. S2iia Bots O v R Hazaowiel- e
metalowy w piwnicy

5. | L.9051.2.754.1.2019/LEM | 03.09.2019r. Szkola Fadstawona w RynAreewis - A
metalowy w piwnicy

dokonat oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw

STWIERDZA :
Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu w Rynarzewie gm. Szubin, nalezgcego
do Komunalnego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o. ul. Powstancow
Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody oraz kontroli wewngtrznej jakosci wody
prowadzonej przez przedsigbiorstwo wodociagowe, pobrano probki wody z wodociggu w Rynarzewie
gm. Szubin, nalezacego do Komunalnego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o0.0.
ul. Powstancow Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania prébek wody w zakresie
mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazaly, ze woda w badanym zakresie, wyszczegdlnionym w w/w sprawozdaniach
z badan odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294).
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Otrzymuje: !
1. Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.o.

ul. Powstaficéw Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

o wiadomosci:

@Burmistrz Szubina ul. Keyniska 12, 89 — 200 Szubin
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